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Solution MDT proposée  
 
Mise à jour d'une application avec transfert du 
paramétrage existant. 
 
 

Information : 
 
Si une mise à jour de l'application est fournie pour de nouvelles fonctions ou optimisations d'un 
produit, elle doit être mise à jour manuellement, car il n'y a pas de fonction de mise à jour 
automatique dans d'ETS. Cet exemple de solution décrit le processus qui permet de conserver le 
paramétrage d'origine et les liaisons des adresses de groupe. 
 
 
Note: ETS 6.3.1 et l'actionneur de chauffage AKH-0800.03 sont utilisés comme 

exemples pour la solution proposée. 
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Solution MDT proposée  
 
Création d'une sauvegarde 
 
Il est généralement conseillé de sauvegarder de temps en temps votre projet actif afin d'éviter toute 
perte de données. En cas de mise à jour, il est également recommandé de le faire afin de pouvoir 
revenir au paramétrage d'origine si nécessaire. 
 
Un projet peut être sauvegardé à l'aide de la fonction d'exportation dans ETS 6. Pour ce faire, placez 
le pointeur de la souris sur votre projet dans la fenêtre d'aperçu. Une fenêtre étendue s'ouvre alors en 
bas, dans laquelle l'option Exporter est sélectionnée. 
 
 

 
 
Une fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle le nom et l'emplacement de stockage peuvent être saisis. 
 
Pour pouvoir charger à nouveau le projet ultérieurement, le bouton Importer le projet se trouve sur le 
côté droit de la vue d'ensemble de ETS 6. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une autre fenêtre 
s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner l'emplacement de stockage et le nom de la 
sauvegarde du projet précédemment exporté. 
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Solution MDT proposée  
 
 

Procédure de mise à jour 

Mise à jour du catalogue dans ETS 
 
Un catalogue ETS à jour est nécessaire pour accéder aux dernières applications. La mise à jour 
s'effectue via les paramètres de la vue principale de ETS et nécessite une connexion Internet. 
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Solution MDT proposée  
 
 

Changement de vue 
 
Dans un premier temps, il est conseillé de régler la vue du projet sur Bâtiments pour une meilleure vue 
d'ensemble. Pour ce faire, utilisez le bouton pour ouvrir le menu souhaité. 
 

  
 
 
 

Insertion de l'application actuelle et mise à jour 
 
Pour qu'une mise à jour vers la nouvelle version soit possible, celle-ci doit d'abord être glissée dans le 
projet. Pour ce faire, l'application actuelle est sélectionnée dans le catalogue ETS. Cela peut se faire 
en sélectionnant le fabricant par une recherche manuelle ou en utilisant directement la fonction de 
recherche. 
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Solution MDT proposée  
 
 
L'application du produit peut être glissée dans la pièce en maintenant le bouton gauche de la souris 
enfoncé. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sélectionnez maintenant l'application à mettre à jour avec le bouton droit de la souris et ouvrez la 
fenêtre Propriétés. Dans cet exemple, 1.1.1est la nouvelle application qui a été glissée dans la salle 
depuis le catalogue ETS. 
 

  
 
La fenêtre des propriétés s'ouvre avec un clic droit de la souris. Info / Le programme d'application est 
sélectionné ici. 
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Solution MDT proposée  
 
 
Attention : Les versions disponibles sont affichées dans le champ Modifier le programme d'application. 
Toutefois, aucune modification ne peut être apportée à cet endroit, car cela supprimerait le 
paramétrage ! 
 
Le processus de mise à jour est lancé en sélectionnant Mise à jour avec le bouton gauche de la souris. 
Après un court instant, la version actualisée du programme est affichée dans la fenêtre des propriétés. 
Programmez maintenant l'application sur l'appareil pour terminer la mise à jour. 
 
 

    
 
 
Après le processus de mise à jour, l'application extraite du catalogue (dans notre exemple 1.1.1) peut 
être à nouveau supprimée de l'architecture du bâtiment. 
 


